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Abstrak: Prakiraan kebutuhan energi listrik tida saja diperlukan sebagai data masukan bagi proses perencanaan 
pembanguna suatu system kelistrikan, tetapi juga diperlukan untuk pengoperasia system tenaga listrik dalam 
penyediaan anergi sesuai dengan kebutuhan. Demond Forecast atau prakiraan kebutuhan energy listrik di Desa Teluk 
Tenggiri, Desa Padang Rejo dan Desa Sebubus terbagi dalam dua sektoral yaitu  rumah tangga umum. Variable yang 
mempengaruhi tiap sector merupakan data lima tahun sebelumnya. Hasil untuk perkiraan kebutuhan energy total yang 
harus diproduksi pada tahun 2015 adalah 790.323,761 KWh.  Kebutuhan beban listrik di Teluk Tenggiri sebesar 152,8 
KVA, di Desa Padang Rejo sebesar 98,1 KVA dan di Desa Sebubus sebesar 93,1 KVA. Pertumbuhan penduduk juga 
menyebabkan peningkatan kebutuhan energy listrik. Diperlukan pembangunan fisik jaringan saluran udara sepanjang 14 
km. Dalam perencanaan jaringan saluran udara tegangan menengah (SUTM) 20 KV dengan system pola jaringan radial 
menggunakan tiang penyangga beton dengan tinggi 12 meter dengan kekuatan tiang 200 daN sebanyak 233 batang. 
Jarak antar gawang sepanjang 60 meter dengan total lebar andongan 60,010 meter. Menggunakan kawat penghantar 
AAAC dengan luas penampang 70 mm2KHA 255 Ampere, panjang kawat penghantar ditambah andongan didapat 
14090 meter untuk 1 kawat penghantar sepanjang 14 Km. 
Kata kunci: perencanaan jaringan distribusi SUTM, metode peramalan, prakiraan, kebutuhan listrik 
 
Abstract: The forecast electricity needs walking be required as input data for the planning process with establishment 
of an electrical system, but also necessary for e operating electric power system in the provision of energy as needed. 
Demond forecasts or electrical energy needs in Teluk Tenggiri Village, Padang Rejo Village and Sebubus Village 
divided into two sectors, namely general household. Variable that affects every sector of the previous five years of data. 
The results for the estimation of the total energy needs to be produced in 2015 was 790,323.761 KWh. Electrical load 
requirements in the Teluk Tenggiri Village for 152.8 KVA, in the village of Padang Rejo amounted to 98.1 KVA and 
village of Sebubus amounted to 93.1 KVA. Population growth also led to an increased need for electrical energy. 
Required physical development overhead networks along 14 km. In planning the medium voltage overhead networks 
(SUTM) 20 KV with a system using a radial pattern of the network with high concrete pillar 12 meters with a power 
pole 200 daN as much as 233 rods. The distance between the goal as 60 meters wide with a total sag of 60.010 meters. 
Using a conductive wire AAAC with a cross sectional area of 70 mm2 CRC 255 Ampere, long-sagging wires plus 
acquired 14 090 meters to 1 wires along 14 Km. 








Tenaga listrik merupakan salah satu 
bentuk energi yang dibutuhkan oleh industri 
serta kegiatan manusia sehari-hari, lebih-lebih 
di zaman modern sekarang ini kebutuhan energi 
listrik semakin hari semakin meningkat, 
semakin pesatnya pertumbuhan penduduk, maka 
kebutuhan energi listrik juga semakin 
meningkat, salah satunya di lokasi daerah Desa 
Teluk Tenggiri, Desa Padang Rejo dan Desa 
Sebubus Kabupaten Banyuasin Sumatera 
Selatan yang masih belum terjangkau oleh 
jaringan distribusi tenaga listrik, sedangkan 
daerah tersebut sangat berpotensi akan 
kebutuhan energi listrik, hal ini terbukti 
permohonan permintaan masyarakat untuk 
pembangunan pemasangan jaringan energi 
listrik di daerah tersebut dengan calon 
konsumen pelanggan yang terdiri dari rumah 
penduduk, kantor pemerintahan, tempat sekolah, 
tempat ibadah, sarana kesehatan. Diperlukan 
pembangunan fisik jaringan saluran udara 
sepanjang kurang lebih 14 km. 
 
Rumusan Masalah 
Pada rumusan masalah ini akan 
mengetahui perkiraan kebutuhan beban dan 
perencanaan pembangunan jaringan distribusi 
meliputi: resistansi kawat penghantar, arus 
jaringan, andongan dan panjang gawang, 
panjang kawat penghantar ditambah andongan, 
perhitungan jumlah tiang, perhitungan jumlah 
isolator yang akan digunakan. 
 
 
Perencanaan Pembangunan Jaringan Distribusi di Desa Teluk Tenggiri,  




Untuk mengetahui total kebutuhan daya, 
besar konsumsi energi dan juga membuat 
perencanaan pembangunan jaringan distribusi di 
Desa Teluk Tenggiri, Desa Padang Rejo dan 




Prakiraan Kebutuhan Energi Listrik 
Prakiraan atau forecast pada dasarnya 
merupakan dugaan atau prakiraan mengenai 
terjadinya suatu kejadian atau peristiwa di 
waktu yang akan datang. Prakiraan kebutuhan 
energi listrik tidak saja diperlukan sebagai data 
masukan bagi proses perencanaan pembangunan 
suatu sistem kelistrikan, tetapi juga diperlukan 
untuk pengoperasian sistem tenaga listrik dalam 
penyediaan energi yang sesuai dengan 
kebutuhan. Untuk memperkirakan kebutuhan 
energi listrik jangka panjang dibagi dalam 
empat sektor yaitu : Rumah tangga, Umum, 
Bisnis, dan Industri .  
 
Kawat Penghantar Jaringan Distribusi 
Kawat penghantar merupakan bahan 
yang digunakan untuk menghantarkan tenaga 
listrik pada listrik pada sistem saluran udara dari 
pusat pembangkit ke pusat-pusat beban (load 
center), baik langsung menggunakan jaringan 
distribusi ataupun jaringan transmisi terlebih 
dahulu. Pemilihan kawat penghantar yang 
digunakan untuk saluran udara didasarkan pada 
besarnya beban yang dilayani, makin luas beban 
yang dilayani makin besar ukuran penampang 
kawat penghantar yang digunakan. 
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Andongan Jaringan Distribusi 
Andongan (sag) merupakan jarak 
lenturan dari suatu bentangan kawat penghantar 
antara dua tiang penyangga jaringan atau lebih, 
yang diperhitungkan berdasarkan garis lurus 
(horizontal) kedua tiang tersebut. Besarnya 
lenturan kawat penghantar tersebut tergantung 
pada berat dan panjang kawat penghantar atau 
panjang gawang (span). Berat kawat akan 
menimbulkan tegangan terik pada kawat 




Transformator distribusi merupakan 
salah satu alat yang memegang peranan penting 
menyalurkan atau untuk membagikan 
/mendistribusikan tenaga listrik pada 
beban/konsumen baik konsumen tegangan 
menengah maupun konsumen tegangan rendah. 
 
Konduktor 
Konduktor adalahsalah satu komponen 
utama peralatandan instalasi listrik yang 
berperan untuk menyalurkan arus dari satu 
bagian ke bagian lain dan juga untuk 
menghubungkan bagian-bagian yang dirancang 
bertegangan sama. Bahan konduktor yang 
paling umum digunakan adalah tembaga dan 
alumunium.  
 
PERENCANAAN JARINGAN DISTRIBUSI 
Parameter Perencanaan Peramalan 
Kebutuhan Beban dan Energi Elektrik 
 Kebutuhan beban adalah jumlah 
permintaan energi listrik yang akan di pasang 
dengan jangka waktu yang panjang. Untuk 
menghitung kebutuhan beban dapat di gunakan 
persamaan : 
P = n X s ......................................................(3.1) 
Pns = Daya yang dibutuhkan (VA). 
n = Jumlah Pelanggan  
S = Rata-ratadaya yang akan digunakan (VA) 
1. Sektor Rumah Tangga 
variabel - variabel yang digunakan adalah : 
a. Jumlah Penduduk 
Untuk menentukan prakiraan jumlah 
penduduk total dapat dihitung dengan 
persamaan : 
Pt = Pt– 1 * (1 + i)t…………......................... (3.3) 
  Keterangan : 
 Pt :   Jumlah penduduk tahun ke t 
 Pt – 1 :   Jumlah penduduk tahun ke t-1 
 i :   Pertumbuhan penduduk dalam % 
 t :   Waktu dalam tahun 
b. Jumlah Rumah Tangga 




Secara matematis untuk menentukan 
prakiraan jumlah rumah tangga dapat dihitung 
dengan persamaan : 
Ht = Pt / Qt ……………………….……… (3.4) 
Keterangan : 
Ht :   Pertumbuhan jumlah rumah tangga 
pada tahun ke t (%) 
Pt :   Jumlah penduduk pada tahun ke t-1 
Qt :   Jumlah penghuni rumah tangga pada 
tahun ke t-1 
c. Pelanggan Rumah Tangga 
Secara matematis untuk menentukan 
prakiraan jumlah pelanggan rumah tangga dapat 
dihitung dengan persamaan berikut : 
Pel. Rt = Ht . REt ………………………… (3.5) 
Keterangan : 
Pel . Rt :Pelanggan rumah tangga pada tahun ke 
t 
Ht :   Jumlah rumah tangga pada tahun ke t 
REt :   Rasio elektrifikasi pada tahun ke t-1 
d. Daya Tersambung Rumah Tangga 
Secara matematis daya yang tersambung 
pada rumah tangga dapat dihitung 
denganpersamaan : 
SRt = SRt – 1 + ∆Pel . Rt * SR…………….. (3.6) 
Keterangan : 
SRt :   Daya tersambung rumah tangga tahun ke 
t 
SRt – 1 :   Daya tersambung/pelanggan rumah 
tangga baru 
∆Pel . Rt :   Penambahan pelanggan rumah 
tangga tahun ke t 
SR:   Daya tersambung pelanggan rumah tangga 
e. Konsumsi Energi Rumah Tangga 
Secara matematis prakiraan energi rumah 
tangga dinyatakan sebagai berikut : 
ERTt = {ERTt – 1 . (1 + 𝜀RT * 
௚ா
ଵ଴଴଴
)} + (∆PRTt * UK)…... (3.7) 
ERTt :   Total  Konsumsi energi listrik sektor 
rumah tangga tahun ke t 
ERTt-1 :   Total  Konsumsi energi listrik sektor 
rumah tangga tahun  sebelum ke t 
εRT :   Elastisitas energi rumah tangga 
gE :   Pertumbuhan PDRB total 
tahun ke t 
UK :   Unit Konsumsi sektor rumah 
tangga  (kWh/pelanggan) 
e. ∆PRTt   :   Penambahan pelanggan rumah 
tangga 
 
2. Sektor Umum 
Konsumen pada sektor ini adalah semua 
konsumen yang tidak termasuk kelompok 
rumah tangga, komersil dan industri. 
 
a. Pelanggan Umum 
Banyaknya pelanggan umum dapat dihitung 
dengan persamaan : 





Pel.Ut :   Pelanggan umum pada tahun ke t 
Pel. Ut-1:   Pelanggan umum pada tahun ke t-1 
𝜀Pel.U :   Elastisitas pelanggan umum 
 
b. Daya Tersambung Umum 
Prakiraan daya tersambung sektor umum 
dapat dihitung dengan persamaan : 
SUt = SUt-1 + (∆Pel.Ut * SU)………….…. (3.9) 
Keterangan : 
SUt :   Daya tersambung umum pada tahun 
ke t 
SUt-1 :   Daya tersambung umu pada tahun ke 
t-1 
∆Pel.Ut:   Penambahan pelanggan umum pada 
tahun ke t 
SU :   Daya tersambung rata-rata per 
pelanggan baru 
 
c. Konsumsi Energi Umum 
         Prakiraan konsumsi energi sektor public 
ditetukan dengan persamaan : 





EUt :   Konsumsi energi umum pada tahun ke t 
EUt-1 :   Konsumsi energi umum pada tahun ke 
t-1 
εEU :   Elastisitas energi umum 
GUt :   Pertumbuhan PDRB sektor umum pada 
tahun ke t 
 
3. Konsumsi Energi Listrik Total 
Prakiraan total konsumsi energi diperoleh 
dengan menjumlahkan konsumsi energi sektor 
rumah tangga, bisnis, umum, dan sektor industri 
dapat ditentukan dengan persamaan  
ETt = ERt + EUt + Elt + EBt................…. (3.11) 
 
Keterangan : 
ETt :   Total Konsumsi energi listrik pada 
tahun ke t 
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ERt :   Konsumsi energi sektor rumah tangga 
pada tahun ke t 
EUt :   Konsumsi energi sektor publik pada 
tahun ke t 
EBt :   Konsumsi energi sektor industri pada 
tahun ke t 
Pondasi Tiang 
Tiang yang ditanam adalah 1/6 dari 
panjang tiang, jadi berdasarkan panjang tiang 
yang akan dipakai, maka tiang yang akan 
ditanam sedalam 2 meter pada tanah normal.  
 
Tabel 2. Ketentuan Tahanan Jenis Kawat Penghantar 
Jenis Penghantar Tahanan Jenis Penghantar (.mm ² / m) 
Kekuatan. Tarik Putus 
( Kg / mm 2 ) 
Berat  Jenis 
(gr  / mm 3) 
Tembaga Murni  (BCC) 
Aluminium Murni  (AAC) 











Andongan Jaringan Distribusi 
Andongan (sag) merupakan jarak 
lenturan dari suatu bentangan kawat penghantar 
antara dua tiang penyangga jaringan atau lebih, 
Besarnya lenturan kawat penghantar tersebut 
tergantung pada berat dan panjang penghantar 
atau panjang gawang (span). Untuk menghitung 
tinggi andongan dan lebar andongan dapat di 
gunakan  
persamaan : 
 D = ௐ.ௌ²
଼.்
……….................................3.13 
D = Tinggi Andongan (Meter) 
T = Renggang mendatar penghantar (Meter) 
W = Berat Penghantar (Kg) 
H = Tt – D ........................................3.14 
H = tinggi andongan terhadap permukaan tanah 
(Meter) 
Tt = Tinggi Tiang (Meter) 
D = Tinggi andongan 




L0 = Panjang Penghantar (Meter) 
S = Jarak Tiang (Meter) 
 
Panjang Kawat Penghantar Di Tambah 
Andongan 
 Kawat penghantar adalah bahan untuk 
menghantar tenaga listrik pada sistem saluran 
udara dari pusat listrik ke beban dengan 
memperhitungkan andongan. Untuk menghitung 
panjang kawat penghantar di tambah andongan 
menggunakan persamaan : 
 Lt= L + (1,5 x L0)……......................3.16 
Lt = Panjang kawat konduktor di tambah 
andongan (Meter) 
L = Panjang Saluran Utama (meter) 




Jumlah tiang yang akan digunakan 
Untuk mengetahui jumlah tiang yang di 
perlukan menggunakan persamaan : 




Tn = Jumlah tiang (Buah) 
L = Panjang saluran (Meter) 
S = Jarak antar tiang (Meter) 
 
Isolator 
Untuk mengetahui jumlah isolator yang 
di perlukan menggunakan persamaan : 
Isolator tumpu (n) = Tn x isolator tumpu ….3.18 
Isolator tarik (n) = Tn x isolator tarik ...........3.19 
 
 
Perhitungan Kebutuhan Beban 
 1. Perhitungan titik beban  
  Dapat dihitung dengan persamaan 3.1 
= 147,6 KVA 
 
Peramalan Kebutuhan Energi Listrik  
  Metode peramalan beban yang 
digunakan pada perhitungan ini adalah metode 
gabungan yang merupakan gabungan dari 
metode analitis, metode ekonometri dan metode 
kecenderungan. 
 
1. Sektor Rumah Tangga 
a.  Menghitung Jumlah Penduduk 
a.1. Untuk menghitung jumlah penduduk di 
desa Teluk Tenggiri menggunakan 
persamaan 3.3  
  Pt = Pt– 1 * (1 + i)t 
P2015 = 1169,28 = 1169 
b. Jumlah Rumah Tangga 
b.1. Untuk menghitung jumlah rumah tangga 
di desa Teluk Tenggiri menggunakan 
persamaan 3.4 
c. Pelanggan Rumah Tangga 




c.1. Untuk menghitung pelanggan rumah 
tangga  menggunakan persamaan 3.5 
a. Daya Tersambung Rumah Tangga 
daya tersambung rumah tangga 
menggunakan persamaan 3.6 
SRt = SRt – 1 + ∆Pel . Rt * SRt 
b.Konsumsi Energi Rumah Tangga 
Konsumsi Energi rumah tangga dapat 
menggunakan persamaan 3.7 
Konsumsi Energi Listrik Tahun 2014 
= Total Pemakaian Per Hari x KK x 365 hari  
= 343.067,150 KWh 
Konsumsi Energi Rumah Tangga Tahun 2015  




(∆PRTt * UK) 
ERT2015   = 345.972,340 Kwh  
 
 
















Total Pemakaian  
Per tahun 
(KWh) 2015 
1 Teluk Tenggiri 900 386 2435 343.067 345.972,340 
2 Sebubus 900 283 2435 251.523 254.133,607 
3 Padang Rejo 900 142 2435 126.206 128.412,622 
Total Asumsi Konsumsi Energi 
Rumah Tangga Per tahun (KWh) 720.796 728.518,569 
 
2. Sektor Umum 
a. Pelanggan Umum 
    Perhitungan Pelanggan umum dapat 












Pelanggan Umum Desa Teluk Tenggiri Tahun 
2015 
Pel.U 2015 = Pel.U 2014 x [ 1+ {ԑPel.U 
(Pel.Rt : Pel.Rt-1) X 100}] / 100 
Pel.U 2015 = 7,5 = 8  
 
Tabel 4. Jumlah Pelanggan Umum Tahun 2014 s.d 2015 
No. Desa 
Jumlah Fasilitas Umum 








Pada Tahun Ke T 
(Pel. Ut) 
2015 
1. Teluk Tenggiri 4 0,85 8 
2. Sebubus 9 0,85 17 
3. Padang Rejo 1 0,85 2 
 
b. Daya Tersambung Umum 
Asumsi Daya Tersambung Fasilitas 
Umumsekitar 1.118 Watt, Jika dikonversikan 
menjadi arus listrik adalah sebagai berikut 





𝐼𝐼 = 5,08 Ampere = 6 Ampere  
Daya tersambung fasilitas umum di Desa 
Teluk Tenggiri Tahun 2015 
Su total = Su x Pel.umum 
   = 5,2 KVA  
Su2015 = Su2014 +  Pel.U2015 * Su 
Su2015 = 5,2  KVA + 0,10 * 1300 VA 
Su2015 = 5,33 KVA 
1. Konsumsi Energi Listrik Total 
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Konsumsi Energi Listrik Total dapat 
dihitung menggunakan persamaan 3.11 
   ETt = ERt + EUt + Elt + EBt 
Tabel 5. Hasil Prakiraan Kebutuhan Energi Listrik Desa Teluk Tenggiri, Sebubus dan Padang Rejo 
Tahun 2014 - 2025 
No








1152 1169 1187 1205 1223 1241 1260 1277 1295 1313 1331 1349 
Padang 
Rejo 840 853 866 879 892 905 919 932 944 958 971 984 
Sebubu
























































































































































































18,37 18,96 19,57 20,20 20,85 21,52 




1,98 2,04 2,10 2,17 2,24 2,32 






ri 328 338 348 359 369 380 392 328 338 348 359 370 
Padang 
Rejo 241 248 255 263 271 279 287 241 248 255 263 271 
Sebubu





ri 4 8 12 16 20 24 28 
32 36 40 44 48 
Padang 
Rejo 9 17 26 35 44 53 62 
71 80 89 98 107 
Sebubu
s 1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 
 
Perhitungan resistansi kawat penghantar 
  Besarnya resitansi sangat tergantung dari 
jenis penghantar, panjang saluran dan luas 
penampang yang dinyatakan dengan persamaan 
3.12 
R = 𝜌 ௟
஺




    = 7,2 Ω 
Perhitungan Arus Jaringan 
 Besarnya arus sangat tergantung pada 
panjang penghantar, daya yang akan disalurkan 
dan tegangan yang dinyatakan dengan 
persamaan berikut 
    I = ௉
௏
 
      = ଷସସ଴଴଴
ଶଶ଴
 




Perhitungan andongan dan panjang gawang 
 
 
Gambar 1. Andongan dan Panjang Gawang 
 
 Tinggi andongan kawat aluminium 
berdasarkan luas penampang konduktor AAAC 
70 mm2, berat penghantar 0,208 Kg/m dan 
renggangan mendatar dari penghantar 198 daN 
= 198 Kg dengan panjang gawang 30, 40, 50, 60 
meter.Dapat dihitung dengan persamaan 3.13 : 
Perhitungan untuk panjang gawang 50 m 
    D = ௐ .  ௌ²
଼ .  ்
 









 Untuk menghitung tinggi andongan 
terhadap permukaan tanah menggunakan 
persamaan 3.14 
 Untuk menghitung lebar andongan 
pergawang digunakan persamaan 3.15 
 Perhitungan untuk panjang gawang 50 m 
L0 = 50 + 
଼ .  (଴,ଷଷ ௠)²
ଷ .  ହ଴ ௠
 
     
 = 50 + ଴,଼଻
ଵହ଴
= 50,0058 m 
 
Perhitungan panjang kawat penghantar di 
tambah andongan 
 Menghitung panjang kawat penghantar 
jaringan menggunakan rumus 3.16 
Perhitungan untuk panjang gawang 50 m: 
 Lt = L + (1,5 x L0) 
     = 14075 m 














1 40 14060 0,21 9,79 40,0029 
2 50 14075 0,33 9,67 50,0058 
3 60 14090 0,47 9,53 60,010 
 
Perhitungan Jumlah Tiang 
Perhitungan jumlah tiang pada titik 
beban pertama di Desa Teluk Tenggiri 
Untuk Panjang Gawang 50 mTn =  
௅
ௌ
    = ଺଴ଵ଴
ହ଴
   = 
120 batang. 
Untuk jumlah tiang tegangan 
menengahpada beban pertama di Desa Teluk 
Tenggiri berkisar antara 100—150 batang. 
 
Perhitungan jumlah isolator yang akan 
digunakan 
Isolator tumpu (n) = Tn x Isolator tumpu 




1. Total kebutuhan daya didesa Teluk Tenggiri 
sebesar 152,8 KVA, di Desa Padang Rejo 
sebesar 98,1 KVA dan di Desa Sebubus 
sebesar 93,1 KVA. 
2. Jumlah tiang beton yang dibutuhkan untuk 
jaringan distribusi 20 kV dengan panjang 
saluran 14 km dan dengan jarak gawang 60 
m untuk desa Teluk Tenggiri sebanyak 100 
batang sedangkan untuk desa Padang Rejo 
sebanyak 90 batang dan untuk desa Sebubus 
sebanyak 43 batang. 
3. Jenis kawat penghantar yang digunakan 
adalah kawat konduktor jenis AAAC dengan  
luas penampang 70 mm2, dengan kuat hantar 
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